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 عملكرد تجهيزات ( بر …) فشار ، دما ، رطوبت و  بررسي اثرات شرايط محيطي

 بررسي تاثيرات آن روي طراحي تجهيزات نيروگاه بخار و
 چكيده 

شرايط جغرافياي و آب و هوايي در ايران كه متاسفانه بيشتر كوير و گرم مي باشد كمك 

واحدهاي بهره برداري شده در ايران از حد بالايي مي نمايد كه درصد مصرف داخلي 

برخوردار باشد بر  اين اساس جاي زيادي براي كاهش مصارف داخلي واحدهاي در حال 

كار براي پرسنل بهره برداري نيروگاههاي بخاري جزء توجه به تغييرات دماي هواي 

به عنوان مثال در محيط و ديگر شرايط محيطي و نيز ميزان بار واحد باقي نمي ماند كه 

نيروگاه كازرون با توجه به راه اندازي واحدها و ميزان مصارف كم واحد ها روش مورد 

عمل در نيروگاه كازرون توجه به دماي محيط و استفاده حداقل از فن هاي خنك كن 

آب مي باشد و در نيروگاه تبريز اقدامات نيروگاه جهت كاهش مصارف داخلي و روغن و 

حرارتي و الكتريكي بصورت برنامه ريزي جهت خارج نمودن فن هاي برج با كاهش تلفات 

توجه به دماي آب خنك كن و تغييرات دماي هواي محيط و كاهش نسبي مصارف 

الكتريكي مي باشد . اين پروژه از سه فصل تشكيل شده است كه در فصل اول به معرفي 

ررسي اثرات شرايط محيطي بر تجهيزات نيروگاه بخار مي پردازيم و در فصل دوم به ب

عملكرد نيروگاه بخار و در فصل سوم نيز نتيجه گيري از پروژه و ارائه پيشنهادات و راه 
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حلهايي جهت كاهش مصارف داخلي نيروگاه با توجه به فاكتور شرايط محيطي مي پردازد 
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